
SALA DOS PROFESSORES
A=23,56m²
P=Cerâmica

SALA DE AULA
A=48,80m²
P=Cerâmica

BWC
A=4,83m²

P=Cerâmica

BWC FEM.
A=23,56m²
P=Cerâmica

DIRETORIA
A=19,50m²
P=Cerâmica
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BWC MASC.
A=23,56m²
P=Cerâmica

Retirar distribuição de
água dessa caixa e ligar
pontos de água existentes

e novos no outro
reservatório existente

COZINHA
A=41,33m²
P=Cerâmica

ÁREA DE SERVIÇO
A=41,33m²
P=Cerâmica

REFEITÓRIO
A=136,57m²
P=Cerâmica
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AF-09

Modificar instalação de
água existente (pia) para
tubulação para tanque e

maquina de lavar

Instalar tanque novo
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CONTEÚDO:

PRANCHA N°:

karolcrest@gmail.com

DATA:

ESCALA:

DESENHO:

RESPONSABILIDADE PROJETO:

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES

* CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
* QUAIS QUER ALTERAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AOS AUTORES DO PROJETO;
* MEDIDAS EM CENTÍMETROS;

ÁREA:

PROPRIETÁRIO:

NUCLEO EDUCACIONAL GUILHERME BOSSOW

PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_IRINEOPOLIS

KAROLINE_CRESTANI

PROJETO_HIDROSSANITARIO

PLANTA_BAIXA_HIDRO

INDICADA

KAROLINE

01
02

KAROLINE_APARECIDA_CRESTANI
ARQUITETA_E_URBANISTA

CAU_A61466-1

DETALHES


