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DETALHE 02
INSTALAR ACIMA DA

PORTA - Porta h=210
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DETALHE 03

DETALHE 05

DETALHE 05
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INSTALAR A 2,20m DO PISO
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Corrimão em aço galvanizado
com duas alturas 70cm e 92cm

TUB. <- 19,15 m-> AÇO GALVANIZADO SUBTER. DIÂMETRO
DE 65 mm OU 2 1/2"
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TUB. <- 3,78 m-> AÇO GALVANIZADO
TUC. SUBTER. DIÂMETRO

DE 65 mm OU 2 1/2"

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PV.

ESCALA 1:50

1.0

EXISTENTE - QUADRA COBERTA

MATERIAL

PROIBIDO

VERMELHO

AMARELO

INSCRIÇÃO 

5

2
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DEPOSITAR

2
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5

2
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EXTINTOR

SEM/ESCALA

DET. INSTALAÇÃO  DE  EXTINTORES
PISO ACABADO
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EM NEGRITO

VERMELHO

AMARELO

INSCRIÇÃO 

EM NEGRITO

EXTINTOR

MATERIAL

PROIBIDO

DEPOSITAR

S/ESC.

AUTÔNOMO TIPO FLUORESCENTE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCO

Instalada á 2,20m do piso

A SINALIZAÇÃO SERA LUMINOSA E ALIMENTADA

POR ACUMULADORES QUE FUNCIONARA AUTOMATICAMENTE

QUANDO EM FALTA DE ENERGIA CONVENCIONAL

DURANTE 1 HORA (MÍNIMO)

UNIDADES AUTONOMAS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

S/ESC.

SAÍDA

PQS ABC
4kg

H2

H2

DE 2,0 cm  E MOLDURA DE 8 x 18 cm

EM VERMELHO. LETRAS COM TRACO

FUNDO BRANCO LEITOSO C/ LETRAS

SIMILAR. DIMENSÕES: 25 X 16 cm

PLACA EM ACRÍLICO OU MATERIAL
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PLACA  C/ INSCRIÇÃO
DA PALAVRA "SAÍDA"

S/E

PISO ACABADO

SAÍDA
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INTENSIDADE LUMINOSA= 30 LÚMENS

FONTE BATERIA 

AUTONOMIA 1 HORA

JOELHO

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 DE BRONZE

2 1/2" C/ ADAPTADOR ROSCA X STORZ

C/ REDUÇÃO P/ 1 1/2"

VISTA DO ABRIGO INTERNO

      OBS.:

      1) A RESISTENCIA DAS CANALIZAÇÕES, PEÇAS

      E CONEXÇÕES DEVERA SER SUPERIOR A

      15 Kg/cm2.

      2) TODA CANALIZAÇÃO DEVERA RECEBER

      TRATAMENTO ANTICURROSIVO, E, QUANDO

      SE APRESENTAREM EXPOSTAS, AEREAS

      OU NÃO, DEVERÃO SER PINTADAS DE VERMELHO.

      3) A MANGUEIRA DEVERA PERMANECER

      DESCONECTADA DO REGISTRO.

VENEZIANAS P/ VENTILAÇÃO

VISEIRA DE VIDRO 30x20

C/ INSCRIÇÃO "INCENDIO"

EM LETRAS VERMELHAS,

TRAÇO 0,5cm E

MULDURA 3x4cm

MANGUEIRAS INTERNO

PISO ACABADO
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ENGATE STORZ 38 mm

PISO ACABADO
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2 LANCES DE MANGUEIRA DE ALGODÃO

C/ 15m CADA REVESTIMENTO INTERNO

EM BORRACHA, d = 1 1/2", RESISTENTE

A PRESSÃO MÍNIMA DE 8,5Kg/cm2

ESGUICHO CONICO DE COBRE

C/ ADAPTADOR STORZ 38 mm

REQUINTE 13 mm

TRINCO DE PRESSÃO

(ABERTURA RAPIDA)

ABRIGO P/ MANGUEIRA

(CAIXA METÁLICA 70x90x20cm)

DET. HIDRANTE C/ ABRIGO P/

HIDRANTE

ACIONADOR DE ALARME

INDICADOR VISUAL

SEM/ESCALA

ACIONADOR MANUAL
SIRENE INCORPORADORA

INDICADOR
VISUAL

LUMINARIA DE EMERGÊNCIA

PISO ACABADO
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DET. CENTRAL ALARMES DE INCÊNDIO
DETALHE  04

FONTE INCORPORADA
AUTONOMIA 1 HORA
SEM/ESCALA

LOCALIZAÇÃO
ESCALA:1/1000

IMOVEL

AV. DA LUZ

A
V
. P
E
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A

 LU
Z

RUA ARGENTINA

EXISTENTE
QUADRA
COBERTA

EXISTENTE -
ESCOLA

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO

ESCALA 1:50

AREA: 131,25m²

ÁREA TOTAL: 177,77m²

1.1

Á CONSTRUIR

CONTEÚDO:

PRANCHA N°:

karolcrest@gmail.com

DATA:

ESCALA:

DESENHO:

RESPONSABILIDADE PROJETO:

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES

* CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
* QUAIS QUER ALTERAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AOS AUTORES DO PROJETO;
* MEDIDAS EM CENTÍMETROS;

ÁREA:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_IRINEOPOLIS

DETALHES

CAU_A61466-1
ARQUITETA_E_URBANISTA

KAROLINE_APARECIDA_CRESTANI

04
01

KAROLINE

INDICADA

PLANTA_BAIXA_PAVIMENTO_INFERIOR

PROJETO_PREVENTIVO

KAROLINE_CRESTANI

811,53M²
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