
COMANDO
A=10,75m²

Piso= Cerâmica

ADMINISTRAÇÃO
A=13,02m²

Piso= Cerâmica

VESTIÁRIO
A=6,34m²

Piso= Cerâmica

VÍDEO MONITORAMENTO
A=10,16m²

Piso= Cerâmica

COPA
A=6,60m²

Piso= Cerâmica

RECPÇÃO
A=15,28m²

Piso= Cerâmica

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

2.0

BWC FEM E P.N.E.
A=6,60m²

Piso= Cerâmica

SAÍDA

PQS
4kg

INSTALAR A 2,20m DO PISO

DETALHE 02
INSTALAR ACIMA DA

PORTA - Porta h=210

INSTALAR A 2,20m DO PISO

INSTALAR A 2,20m DO PISO

INSTALAR A 2,20m DO PISO

INSTALAR A 2,20m DO PISO

INSTALAR A 2,20m DO PISO

DETALHE 05

DETALHES DO EXTINTOR 
DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO
S/E
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S/ESC.

AUTÔNOMO TIPO FLUORESCENTE
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCO

Instalada á 2,20m do piso

SAÍDA

PQS ABC
4kg

H2

H2

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL - Detalhe 02

PLACA  C/ INSCRIÇÃO
DA PALAVRA "SAÍDA"

S/E

S/E

SAÍDA

1
6

25

LUMINARIA DE EMERGÊNCIA

laje concreto 10cm

inclin. = 5%

1
0

8
0

FECHO RÁPIDO

PORTA VENEZIANA

MANGUEIRA PADRÃONBR-8613

comprimento máx. 1,25 mts

REGULADOR PRESSÃO

10 85 10

6
0

VENTILAÇÃO PERMANENTE (DET 04)

m
ín
im

o 
15

0c
m

ÁREA VENTILAÇÃO 400cm2

VENTILAÇÃO SUPERIOR

8mm ENTRE PLACAS

PISO ACABADO

ÁREA VENTILAÇÃO 200cm2

VENTILAÇÃO INFERIOR

2
0
c
m

CONTEÚDO:

PRANCHA N°:

karolcrest@gmail.com

DATA:

ESCALA:

DESENHO:

RESPONSABILIDADE PROJETO:

QUADRO DE ÁREAS

OBSERVAÇÕES

* CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
* QUAIS QUER ALTERAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AOS AUTORES DO PROJETO;
* MEDIDAS EM CENTÍMETROS;

ÁREA:

PROPRIETÁRIO:

POSTO POLICIAL

DETALHES

CAU_A61466-1
ARQUITETA_E_URBANISTA

KAROLINE_APARECIDA_CRESTANI

01
01

KAROLINE

INDICADA

PLANTA_BAIXA

PROJETO_PREVENTIVO

KAROLINE_CRESTANI

PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_IRINEOPOLIS

91,44M²

DETALHE_02
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DETALHE_05


